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記   号

BO

HEX1

ST

PHW-1

PHW-2

PHW-3

PHW-4

PHW-5

PHW-6

PHW-7

PHW-8

PHW-9

PHW-10

PHW-11

PHW-12

PHW-13

機 器 名 称

ボイラー

熱交換器

(源泉利用床暖房用)

ストレージタンク

給湯循環ポンプ

給湯循環ポンプ

(シャワー系統2次側)

(シャワー系統1次側)

源泉ポンプ

源泉ポンプ

源泉ポンプ

源泉ポンプ

源泉ポンプ

源泉ポンプ

井水ポンプ

井水ポンプ

井水ポンプ

井水ポンプ

井水ポンプ

(室内かけ流し女子系統)

(露天かけ流し女子系統)

(室内かけ流し男子系統)

(露天かけ流し男子系統)

(室内かけ流し家族系統)

(露天かけ流し家族系統)

(室内かけ流し女子系統)

(露天かけ流し女子系統)

(室内かけ流し男子系統)

(露天かけ流し男子系統)

(室内かけ流し家族系統)

PHW-14 井水ポンプ

(露天かけ流し家族系統)

機 器 仕 様

無圧式温水ヒーター(鋼板製)

定格出力:233kW、燃料:灯油、燃料消費量:27.0L/h

プレート形(チタン製)

縦形(SUS444製)

アルミガラスクロス(金網押さえ)、基礎:150H、他付属品共

貯湯量:1500L、参考寸法:1000φ×25644H、GW50t

ライン型

ライン型

ライン型

ライン型

ライン型

ライン型

ライン型

ライン型

ライン型

ライン型

32φ ×  90L/min × 10m、GV・FJ(球型)、他付属品共

25φ ×  20L/min ×  6m、GV・FJ(球型)、他付属品共

40φ ×  21L/min × 10m、GV・FJ(球型)、他付属品共

ライン型

ライン型

ライン型

40φ ×  21L/min × 10m、GV・FJ(球型)、他付属品共

40φ ×  25L/min × 10m、GV・FJ(球型)、他付属品共

40φ ×  25L/min × 10m、GV・FJ(球型)、他付属品共

25φ ×  20L/min × 10m、GV・FJ(球型)、他付属品共

25φ ×  20L/min × 10m、GV・FJ(球型)、他付属品共

25φ ×  20L/min × 10m、GV・FJ(球型)、他付属品共

25φ ×  20L/min × 10m、GV・FJ(球型)、他付属品共

25φ ×  20L/min × 10m、GV・FJ(球型)、他付属品共

25φ ×  20L/min × 10m、GV・FJ(球型)、他付属品共

25φ ×  20L/min × 10m、GV・FJ(球型)、他付属品共

ライン型

25φ ×  20L/min × 10m、GV・FJ(球型)、他付属品共

設 置 場 所

機械室

機械室

機械室

機械室

機械室

機械室

機械室

機械室

機械室

機械室

機械室

機械室

機械室

機械室

機械室

機械室

機械室

記   号

PU-1

機 器 名 称

給水ポンプ

(上水用)

PU-2 給水ポンプ

(井水用)

EXT1

EXT2

TW-1

TW-2

TW-3

WC-1

WC-2

膨張タンク

膨張タンク

(源泉用)

(シャワー系統用)

受水槽(上水用)

受水槽(井水用)

受水槽(源泉用)

浄化槽

排湯槽

機 器 仕 様

定圧給水ユニット(並列交互自動運転、インバーター方式)

制御盤(液面リレー)、圧力タンク、滅菌装置、基礎:150H、他付属品共

32φ × 50φ × 40 L/min × 25m

定圧給水ユニット(並列交互自動運転、インバーター方式)

制御盤(液面リレー)、圧力タンク、滅菌装置、基礎:150H、他付属品共

65φ × 40φ × 170 L/min × 55m

密閉形

密閉形

FRP製パネルタンク(保温型)

FRP製パネルタンク(保温型)

電極(5P)、架台、基礎:500H、他標準付属品共

FRP製パネルタンク(保温型)

電極(5P)、架台、基礎:500H、他標準付属品共

電極(3P)、架台、基礎:500H、他標準付属品共

人員:50人槽(耐重荷重仕様)

耐震:1.0G、内梯子、外梯子

耐震:1.0G、内梯子、外梯子

耐震:1.0G、内梯子、外梯子

3500 × 2500 × 2000H(有効11.0m3)

4500 × 2500 × 2000H(有効:15.0m3)

3500 × 3500 × 2000H(有効:17.0m3)

4000m3(耐重荷重仕様)

ブロワー:3台(かく拌ブロワー×1、ばっ気ブロワー×2)

基礎:150H、他付属品共

(ロードヒーティング系統)

雑排水用水中ポンプロードヒーティングポンプ

ライン型P-1

50φ × 250L/min × 30m、GV・FJ(球型)、他付属品共

床暖房ポンプ

(床暖房系統)

ライン型

50φ × 250L/min × 30m、GV・FJ(球型)、他付属品共

床暖房ポンプ

(床暖房源泉側系統)

P-2

P-3

50φ ×  50L/min × 15m、他付属品共

機械室

機械室

機械室

機械室

屋外

屋外

屋外

屋外

屋外

機械室

機械室

機械室
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河川へ放流

ロードヒーティング

排湯槽
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女子浴室
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井水ポンプ

既設源泉ポンプ
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P
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源泉用受水槽

熱交換器

各室床暖房

P

P

上水用受水槽

貯湯槽(シャワー用)ボイラー(シャワー用)
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